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RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES N° 283

Prélévement du 01.09.2009
Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

AIEM
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Mormont

Madame M.
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ntercommunale des eaux du

Beyeler, Boursiére

Case postale 64

4

1315 La Sarraz

Epalinges, le 17 Septembre 2009

N/réf. : chm

La Sarraz - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune : réseau La Foule

(Prélévement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon N° 1

Germes

aérobies par ml

Escherichia coli
par 100 ml

Entérocoques
par 100 mi

Fontaine publique, route de Dizy - jet continu

Conclusions :

Conforme aux prescriptionis de I'Ordonnance fédérale sur I'hygiéne des denrées alimentaires.

Copie : - Commune de La Sarraz

100.00
0.00

Frais d'analyses : Fr.
Frais de prélévements : Fr.

Le Chimiste cantonal
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étre reproduit que dans son intégralite.

Desr i cC ires sur la(les)

de(s) d'analyses utilisée(s) peuvent étre obtenus auprés du Service.
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RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 1023

Prélevement du 01.09.2009
Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 17 Septembre 2009
N/ réf. : chm

La Sarraz - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune : réseau La Foule
(Prélévement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)
Echantillon n° 1 : Fontaine publique, route de Dizy - jet continu

rTempérature (°C) 18.4 ” Aspect :
pH 7.5 || Oxydabilité (mg KMnO4 par litre) 3.0
Conductivité a 20°C (uSfcm) 481 || carbone organigue total (mg C/l) 1.1
Turbidite (UT/F) 0.4 |l Ammoniaque (mg NH 4 par litre) 0.000
Dureté totale (°F) 28.5 || Nitrite (mg NOo par litre) 0.000
Dureté carbonatée (°F) 259 || Orthophosphate (mg PO4 par litre) 0.010
Calcium (mg Call) 108
Magnésium (mg Mg/l) 37
Sodium (mg Na/l) 6.0
Potassium (mg K/I) 1.6
Hydrogénocarbonates (mg HCO 3 par litre) 317
Sulfate (mg SO 4 par litre) 3.8
Nitrate (mg NO 3 par litre) 6.4
Chlorure (mg Cl/l) 11.9

Conclusions :
Eau assez dure.

Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramétres analysés, aux prescriptions de
I'Ordonnance fédérale sur les substances étrangéres et les composants dans les denrées alimentaires.

Copie ;- Commune de La Sarraz

Frais d'analyses : Er 30.00 (seule I'analyse de nitrate est facturée)

Frais de prélévement : Fr. 0.00

\/\Le Chimiste cantonal
(X

v

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.

Des ignements complér ires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent étre obtenus auprés du Service.
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RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES N° 2835 1315 La Sarraz

Prélévement du 01.09.2009

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux 5
Epalinges, le 17 Septembre 2009

N/réf. : chm

La Sarraz - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune : réseau La Sarraz

(Prélévement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Germes Escherichia coli Entérocoques

Echantillon N°* 2 aérobies par ml || par 100 ml par 100 ml

Fontaine publique du Bourg de Jougne - jet continu T 0 0

Conclusions :

Conforme aux prescriptions de I'Ordonnance fédérale sur I'nygiéne des denrées aiimentaires.

Copie : - Commune de La Sarraz

Frais d'analyses : Fr: 100.00
Frais de prélévements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Le présent rapport ne peut &tre reproduit que dans son intégralite.
Desr i é ires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent étre obtenus auprés du Service.
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RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 1024

Prélévement du 01.09.2009
Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 17 Septembre 2009
N/ réf. : chm

La Sarraz - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune : réseau La Sarraz
(Prélévement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)
Echantillon n° 2 : Fontaine publique du Bourg de Jougne - jet continu

Température (°C) 143 ” Aspect :

pH 7.7 || Oxydabilité (mg KMnO4 par litre) 16
Conductivité 4 20°C (uS/cm) 447 | carbone organique total (mg Cfl) 0.6
Turbidité (UT/F) 0.4 || Ammoniaque (mg NH 4 par litre) 0.000
Durets totale (k) 263 || Nitrite (mg NO, par litre) 0.000
Dureté carbonatée (°F) 24.5 || Orthophosphate (mg PO 4 par litre) 0.025
Calcium (mg Call) 84

Magnésium (mg Mg/l) 13.0

Sodium (mg Na/l) 4.0

Potassium (mg K/} 0.8

Hydrogénocarbonates (mg HCO3 par litre) 299

Sulfate (mg SO 4 par litre) 9.0

Nitrate (mg NO 3 par litre) 5.4

Chlorure (mg CIfl) 7.4

Conclusions :

Eau assez dure.
Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramétres analysés, aux prescriptions de
I'Ordonnance fédérale sur les substances étrangéres et les composants dans les denrées alimentaires.

Copie : - Commune de La Sarraz

Frais d'analyses : Ff. 30.00 (seule I'analyse de nitrate est facturée)
Frais de préléevement :  Fr. 0.00
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Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent étre obtenus auprés du Service.
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